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Li-ion Battery 51,2 V 
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Sans transformateur 
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Relais fermé 

en back up 

ME 3000 SP 
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DC 
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Liaison équipotentielle  1 x 6 mm² 

 

Câble DC PV 

 

Coupure DC 

Prise de terre 

du bâtiment 

 

Tableau 

électrique 

principal 

Tableau 

électrique 

secondaire 

Circuits 

secourus 

Circuits non 

secourus 

Protection découplage 

VDE 0126-1-1 

Réseau Enedis 

Disjoncteur de 

branchement 

Compteur 

 Linky 

GTX 5000-PRO 

Disjoncteur 25A  

Type A ou AC 

Onduleur PV 

Inverseur N/S 

Disjoncteur DC 

100A 

DDR 25A 

Pince ampèremétrique réseau 

Pince ampèremétrique PV 

1 chaine de 

modules classe II  

Uoc stc > 120V 

 

Installation photovoltaïque avec stockage 

raccordée au réseau public de distribution 


